Feuerwehr Landkreis Ansbach

o Gasexplosion Lehrberg am 22.September 2006

e ca. 7.45 Alarmierung der Feuerwehren Lehrberg
und Flachslanden

o .Gasaustritt in der Ortsmitte von Lehrberg”
e ca. 8.03 Uhr Explosion in einer Backerel

e 8.14 weitere Alarmierungen,

e Meldung:

e .Wohnhaus eingestlrzt, mehrere Personen
verschiuttet"
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Legende ‘

Ziffer

|Sicherheits- |
|
|ventil \

|Druckminderer \
\l (Tankdruck

‘!,ca. 5 bar auf 0,7
|bar

. \~ Nuss (50 mm)

~ |Entnahme-
ventil

|(Propan, gas-

Entnahme-
ventil

(Propan, fliissig)
Flillventil (neu,
nach  Explosion|
eingeschraubt)

KPI Ansbach, K 3
Az.: 5101~ 009 ¢
Schumann,
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